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Medienmeldung vom 11. Februar 2011 
 
 

Olten: Bitumenkocher brannte 
 
Bei Dachdeckerarbeiten auf dem Neubau des Kantonsspitals Olten ist am 
Freitagnachmittag ein Bitumenkocher in Brand geraten. Personen wurden 
keine verletzt. 
 
Auf dem Dach des Neubaus des Kantonsspitals Olten wurden am Freitag, 11. 
Februar 2011 um ca. 14 Uhr durch Handwerker diverse Dachdeckerarbeiten 
ausgeführt. Dazu benützten sie unter anderem einen Bitumenkocher, welcher sich in 
der Folge überhitzte. Durch das Öffnen des Kochers geriet die Maschine in Brand 
und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die mit 17 Mann und 4 Fahrzeugen 
unverzüglich ausgerückte Stützpunktfeuerwehr Olten konnte die brennende 
Maschine rasch löschen. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Im Neubau sind 
zurzeit noch keine Patienten untergebracht. Personen wurden keine verletzt. 
 
 
 
 
 
 


